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KOMMENTIT RAKENNUKSEN KÄYTÖN JA HUOLLON TURVALLISUUS -OHJELUONNOKSESTA

Onnettomuustutkintakeskus kiittää mahdollisuudesta kommentoida ohjeluonnosta rakennusten käyttöturvallisuudesta. 

Viimeaikaisten tutkintojen näkökulmasta oleellisia ovat parvekekaiteiden turvallisuutta koskevat kohdat. Onnettomuustutkintakeskus on tutkinut naisen putoamisen parvekelevyn läpi Lahdessa 15.6.2016 (Y2016-02). Kyseinen parvekekaiteen pettäminen johti kuolemaan. Tiedossa on myös muita parveketurmia, joissa kaiteen pettäminen on aiheuttanut vakavia seurauksia.

Tutkinnan perusteella Onnettomuustutkintakeskus suositti, että 
· Ympäristöministeriö laatii määräykset ja ohjeet, joilla vaaditaan läpinäkymättömiltä kaiderakenteilta sama lujuus ja iskunkestävyys kuin vaaditaan lasirakenteilta. Kaiteiden tulee kestää ihmisen kaatuminen sitä päin.
· Ympäristöministeriö varmistaa, että turvallisuuden kannalta olennaisten rakenteiden suunnitelmiin vaaditaan tieto suunnitellusta käyttöiästä sekä tarkastus- ja huoltotarpeesta. Tieto pitää siirtää rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen.

Ohjeluonnos ohjaisi nykyisellä muotoilulla varsin turvalliseen suojaavaan osaan. Levymäisen osan pitää kestää ihmisen kaatuminen levyä päin ja levyn sitkeyden osoittamiseksi suositellaan iskutestiä. Levyn myös pitää ohjeen mukaan kestää suunnitellun käyttöiän mukaiset sää- ja muut rasitukset. 

Tutkitussa onnettomuudessa levy ei ollut näiden vaatimusten mukainen, joten nyt kommentoitavana olevan ohjeluonnoksen mukaisesti suunniteltu rakenne olisi selvästi turvallisempi. Kuitenkin myös onnettomuusparveketta suunniteltaessa oli päädytty siihen, että levy on riittävän luja ja säärasitusta kestävä. 

Luotettavuutta lisäisi, jos myös aukkokoolle olisi vaatimuksia. Tavoite voisi olla, että kaatuva aikuinen ihminen ei helposti mahdu putoamaan aukosta, vaikka levy puuttuisi. Tätä turvallisuutta varmistavaa näkökulmaa voisi pyrkiä ohjeessa edistämään ainakin niissä tapauksissa, kun käytetään kevyehköjä levyjä. 

Toinen ajankohtainen rakennuksen käyttöturvallisuuteen liittyvä huomio liittyy raskaisiin ripustuksiin esimerkiksi kokoontumistiloissa. Vaasan jäähallissa putosi 17.12.2017 kattoon ripustettu 217 kg painoinen ilmanvaihtoputki yleisön päälle, mistä aiheutui hengenvaaraa ja loukkaantumisia noin 20 ihmiselle. Onnettomuustutkintakeskus teki tapahtuman johdosta alustavaa tutkintaa ja on julkaissut siitä raportin (Y2017-E1).

Näyttää siltä, että ripustuksiin liittyvä sääntely ja ohjeistus ovat varsin niukat. Kiinnitykset tehdään käytännön kokemusten perusteella eikä kiinnityksiä erityisemmin mitoiteta. Varmuutta jatkuvaa sortumaa vastaan ei myöskään ole. Vaasassa vain yhden kiinnikkeen pettäminen aiheutti kuorman siirtymisen ja usean muun kiinnikkeen pettämisen. 

Pyydämme harkitsemaan, että onko rakennuksen käyttöturvallisuutta koskevaan tai johonkin muuhun ohjeeseen syytä lisätä ohjeita ripustusten turvallisuuden varmistamiseksi. Erityisen tärkeää tämä olisi kokoontumistiloissa, joissa putoavat esineet voivat aiheuttaa yksittäistä tapaturmaa suuremman onnettomuuden vaaran.
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