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Oras Oy:n lausunto koskien Ympäristöministeriön asetusluonnos 2.6.2017 
kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista.


Oras Oy kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoja koskevaan asetusluonnokseen. 

Haluaisimme tuoda esiin näkemyksemme koskien 24§, Lämpimän käyttöveden lämpötilan ja kiertojohdon virtaaman säätö, kohtaan:
”Lämminvesijohdosta lähtevän veden lämpötilan on oltava sellainen, että vesikalusteista saatavan veden lämpötila on vähintään 57 °C.”

On olemassa paljon käyttökohteita joissa vesikalusteesta tulevan veden lämpötilaa pitää rajoittaa. Esimerkiksi päiväkodit, sairaalat ja hoivakodit ovat tällaisia. Näissä rakennuksissa on käyttöpisteitä joissa käyttäjä voi tietämättään kääntää hanan täysin kuumalle ja polttaa itsensä kuuman veden alla. Näissä käyttöpisteissä tällä hetkellä rajoitetaan hanan kuuman veden lämpötila yleensä noin +43°C ja uuden asetuksen 24§ ei tätä enää sallisi. 
Tähän kohtaan ehdotamme sanamuodon muuttamista esim: ”Lämminvesijohtoon lähtevän veden lämpötilan on oltava sellainen, että vesikalusteelle tulevan veden lämpötila on vähintään 
57 °C.”
Tällöin mahdollistetaan veden lämpötilan rajoittaminen vesikalusteella, joka on ensiarvoisen tärkeää tietyissä käyttöpaikoissa.


Oras Oy:n puolesta
Markku Vehanen
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